
資料8 必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表（令和5年8月31日公表）

有線 Wifi 有線 Wifi 冷房 暖房

前期課程 67.5 1 67.5
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○

後期課程 67.5 1 67.5
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○

共用 202.5
14ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

前期課程 33.8 12 405.6
2ヶ所
以上

○ △ ○ ○ 共用部と共用も可

後期課程 33.8 6 202.8
2ヶ所
以上

○ △ ○ ○ 共用部と共用も可

共用 202.5 1 202.5 ○
9ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 共用部と共用も可

共用 135.0 1 135.0 ○
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

共用 33.8 2 67.5
3ヶ所
以上

○ ○

共用 10.0 1 10.0
4ヶ所
以上

○ ○

共用 202.5 ○
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

前期課程 67.5 12 810.0
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期課程 67.5 6 405.0
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

前期課程 67.5 3 202.5
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期課程 67.5 3 202.5
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

前期課程 33.8 1 33.8
3ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

前期課程 16.9 1 16.9
3ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期課程 33.8 1 33.8
3ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期課程 16.9 1 16.9
3ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

前期課程 101.3 1 101.3
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ コンセント数量は実習台を含まない

後期課程 101.3 1 101.3
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ コンセント数量は実習台を含まない

共用 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

共用 101.3 1 101.3 ○
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

共用 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 135.0 1 135.0
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○

共用 135.0 1 135.0 ○
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ コンセント数量は実習台を含まない

共用 33.8 1 33.8
4ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ 冷蔵庫、洗濯機用コンセント含む

共用 101.3 1 101.3 ○
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

共用 67.5 1 67.5
4ヶ所
以上

○ ○ ○ △ ○ ○

前期課程 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保護者等待合室エアコン設置

後期課程 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保護者等待合室エアコン設置

前期課程 16.9 1 16.9
2ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○

後期課程 16.9 1 16.9
2ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○

共用 202.5 1 202.5
6ヶ所
以上

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表示 △ ○ ○ ○ ○

コンセント数量はフロアコンセント
等を含まない
各設備主装置、リモートマイク等を
設置
IHヒーター

共用 67.5 1 67.5
4ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

共用 67.5 1 67.5
6ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表示 △ ○ ○ ○ ○
コンセント数量はフロアコンセント
等を含まない

共用 33.8 1 33.8
4ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 33.8 1 33.8
4ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 101.3 1 101.3
6ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
シャワー、洗濯機置場、冷蔵庫置場、
足洗い（外部）、IHヒーター

共用 33.8 1 33.8
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○

共用 33.8 3 101.3
1ヶ所
以上

○ ○

共用 33.8 2 67.5
2ヶ所
以上

○ ○ ○ 手洗い

共用 202.5 1 202.5 適宜 ○ ○ ○ 昇降口前に水栓

共用 適宜 1 適宜 ○ 適宜 ○ ○

共用 適宜 適宜 適宜 適宜 ○ ○ ○
人感センサー
洗面台、スロップシンク設置

共用 適宜 1 適宜 適宜 ○ ○ ○
人感センサー
洗面台、スロップシンク設置

共用 適宜 適宜 適宜 適宜 ○ ○ 〇 ○
人感センサー
洗面台、オストメイト、ベビーベッド、
ベビーチェア設置

共用 適宜 1 適宜
4ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ 流し台スロップシンク、手洗い

共用 適宜 適宜 適宜 適宜 ○ ○ △ ○ 手洗い

共用 適宜 適宜 適宜 適宜 ○ ○ △

共用 適宜 1 適宜 ○ ○

共用 適宜 適宜 適宜 適宜 ○ ○ ○

共用 150.0 1 150.0 ○ 適宜 ○ ○ ○ ○

共用 1050.0 1 1,050.0 ○ 適宜 △ ○ ○ ○ ○ ○

共用 540.0 1 540.0 ○ 適宜 △ ○ ○ ○ ○

共用 142.5 1 142.5 ○ 適宜 ○ ○

共用 適宜 1 適宜 ○ 適宜 △ ○ ○ ○

共用 適宜 1 適宜 ○ 適宜 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 適宜 1 適宜 ○ 適宜 △ ○ ○ ○ ○ ○ 災害時優先電話

共用 15.0 2 30.0 ○
2ヶ所
以上

○ ○ ○ ○ シャワー

共用 適宜 3 30.0 ○ 適宜 ○ ○ 〇 ○

人感センサー
洗面台、スロップシンク設置
バリアフリートイレはオストメイト設
置

後期課程 450.0 1 450.0 ○ 適宜 ○ ○ ○ ○

共用 15.0 2 30.0 ○
2ヶ所
以上

○ ○

共用 200.0 1 200.0 適宜 ○ ○ ○ ○

共用 50.0 1 50.0
1ヶ所
以上

○

後期課程 72.0 1 72.0 適宜 ○ 適宜

共用 50.0 1 50.0 ○ 適宜 ○

共用 ○

共用 ○

共用 ○ 適宜 ○
散水用
夜間開放なし

共用

後期課程

注）表中の△は空配管を示す （※）環境負荷に配慮した計画の提案を期待する
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必要諸室及び基本情報 電気・機械設備の要件
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